


  

福建省生态环境厅关于印发《福建省

固定污染源自动监控监督管理细则》的通知

各设区市生态环境局，平潭综合实验区自然资源与生态环境局：
为贯彻落实《福建省固定污染源自动监控管理办法》（以下简称《管理办法》），完善固定污染源自动监控系统建设安装、运行管理和监管应用等关键环节的配套制度，切实提高自动监测数据质量水平，支撑深入打好污染防治攻坚战，现将《福建省固定污染源自动监控监督管理细则》印发你们，并提出以下要求，请认真贯彻落实。
一、落细监控名单。各设区市生态环境局（含平潭综合实验区自然资源与生态环境局，下同）要在对辖区内固定污染源充分排查的基础上，于2023年7月底前，按照《管理办法》规定，制定市级固定污染源自动监控名单，名单信息应包括建设、安装自动监测设备的企业、点位，实施自动监控的方式、项目以及联网期限等，并向社会公开。
二、严核暂缓情形。对申请暂缓将相关污染物纳入自动监控管理的，各设区市生态环境局应严格核实，出具书面意见，及时填报信息并上传佐证材料。同时，指导相关单位结合实际，在主要生产工序、治理工艺或排放口等关键位置安装视频，强化产污治污环节的过程监控，加强“非现场”监管。

三、强化监督帮扶。各设区市生态环境局及其派出机构应当安排专人负责自动监控工作，为排污单位提供必要的指导服务，督促其做好安装联网、问题整改和告警信息反馈。对因自动监测设备故障维修、维护保养、校准、校验等异常状态下的自动监测数据，应指导督促重点单位按照有关规定做好数据标记。

四、狠抓工作落实。各设区市生态环境局应按照“统一平台、分级管理”原则，开展自动监控系统的建设和管理工作，加强对重点单位的日常监管和下级生态环境部门的监督考核，对异常自动监测数据实施分类分级处置，对违法犯罪行为严格依法查处和移送到位，并在作出处罚或移送决定后5个工作日内将案件信息报送我厅。
                       福建省生态环境厅

                             2023年7月12日

（此件主动公开）

福建省固定污染源自动监控监督管理细则

第一条  为贯彻落实《福建省固定污染源自动监控管理办法》（以下简称《办法》），完善固定污染源自动监控系统建设安装、运行管理和监管应用等关键环节配套制度，切实提高自动监测数据质量水平，支撑深入打好污染防治攻坚战，持续改善环境质量，制定本细则。

第二条  省生态环境厅除依法履行全省固定污染源自动监控管理职责外，还应组织落实以下工作：

（一）指导各设区市生态环境局和平潭综合实验区自然资源与生态环境局（以下简称：市生态环境局）督促排污单位规范开展自动监测设备日常运行维护，做好自动监测数据的督办评估管理工作。

（二）督导市生态环境局开展异常数据的处理处置。

（三）对市生态环境局的固定污染源自动监控监督管理工作开展情况实施督办。

（四）与大气、水质自动监测站数据联动分析，及时对环境质量出现波动的区域周边固定污染源开展比对分析、排查溯源、监督执法。
第三条  市生态环境局除依法履行辖区内固定污染源自动监控管理职责外，还应组织落实以下工作：

（一）明确纳入名单管理的排污单位应当建设、安装自动监测设备的点位、时间，以及实施自动监控项目、监控方式。

（二）督促纳入名单管理且安装时限届满前的排污单位按照规定及时开展手工监测。

（三）核实排污单位申请暂缓将相关污染物纳入自动监控管理的情形。

（四）组织对辖区内自动监测设备开展定期比对校验。

（五）对排污单位报备自动监测设备维护或故障持续超过5个工作日的，应以暗查形式每7天至少开展一次现场执法。

（六）定期结合环境质量情况开展综合分析，对自动监测设备运行或数据异常的，及时排查处置。

第四条  市生态环境局派出机构除依法履行辖区内固定污染源自动监控管理职责外，具体负责以下工作：

（一）细化辖区内固定污染源自动监控管理工作计划任务，指导督促排污单位认真落实安装、联网、验收等任务。

（二）安排专人每日调阅辖区内排污单位自动监测数据。

（三）督促辖区内的排污单位完善平台基本信息，及时报告设备故障、异常数据等处理情况。
第五条  排污单位应当依法落实固定污染源自动监控建设、安装、联网、运行维护的主体责任，同时做好以下工作：

（一）根据市生态环境局确定的自动监控建设要求，及时完成建设、安装污染物排放自动监测设备等相关工作。

（二）定期开展设备校准、校验等维护工作，确保自动监测数据连续、真实、准确、完整、有效。

（三）做好信息填报和异常自动监测数据处理处置，及时、如实向市生态环境局或派出机构报告自动监测设备传输数据异常情况。

（四）设备发生故障后应及时修复，因设备故障、维护、超期未验收等导致数据无效期间，应按标准、规范或排污许可证等要求对污染物排放状况开展手工监测，并向市生态环境局派出机构报送监测数据，原始监测报告留存备查。

（五）配合市生态环境局对本单位异常数据的督办评估工作。

第六条  省监控平台根据排污单位自动监测数据及标记情况，以平台告警、手机短信等方式向排污单位或其所在地生态环境局发送“提示”“预警”“督办”3类电子督办单。各类电子督办情形有变动的，省生态环境厅应至少提前30日通过省监控平台告知有关单位。
第七条  具有以下情形之一的，省监控平台将自动生成“提示”信息，同时通过手机短信推送至排污单位，并同步抄送排污单位所在地的市生态环境局或派出机构：
（一）通讯中断持续时间超过4小时。

（二）污染物自动监测数据小时均值超过排污单位在省监控平台设定的排放限值的。

（三）废水累计流量出现递减或为0。

（四）污染物排放量达到许可年排放量限值70%的。

（五）污染物自动监测数值为负值或0。

排污单位收到“提示”信息后，及时对数据异常问题开展排查，防范环境违法风险。
第八条  具有以下情形之一的，省监控平台将自动生成“预警”信息，同时通过手机短信推送至排污单位，并同步抄送排污单位所在地的市生态环境局或派出机构：

（一）通讯中断持续时间超过12小时。

（二）自动监测数据连续24个小时及以上保持不变的。

（三）标记为停产但期间有排放污染物的。

（四）自然日内单项污染物自动监测数据小时均值超过排污单位在省监控平台设定的排放限值6次的。

（五）污染物排放量达到许可年排放量限值90%的。

（六）省生态环境厅组织的检查中发现的涉自动监控管理类问题。

排污单位收到“预警”信息后，按国家要求标记并及时反馈“预警”督办单。

第九条  具有以下情形之一的，省监控平台将自动生成“督办”信息，并推送至福建省环境监察执法系统，生成执法任务单，交由排污单位所在地的市生态环境局派出机构处置：

（一）水污染物自动监测数据日均值超过设置的排放限值。

（二）污染物排放量超过许可年排放量限值的。

（三）周统计的自动监测数据有效传输率低于90%。

（四）未按要求开展标记的。

第十条  市生态环境局派出机构对“提示”“预警”信息的抽查比例均不低于5%；同时，在收到“预警”信息后，应督促排污单位按时进行标记和反馈，并及时查收排污单位的反馈情况，对排污单位标记或反馈存在问题的，应通过非现场执法、现场检查等方式进行核实。

市生态环境局对“提示”“预警”信息的抽查比例均不低于2%；对派出机构反馈的“督办”信息反馈实行全覆盖核查，并现场核查具有以下情形之一的有关问题：

（一）省级组织的执法检查中发现的自动监控违法类问题。

（二）派出机构对省监控平台派发的“督办”信息反馈存在内容不清、佐证材料不全，且被退回补充修改后仍不满足要求的。

第十一条  省生态环境厅对排污单位标记、反馈情况进行抽查，其中对“提示”“预警”信息的抽查比例均不低于万分之一，对由市生态环境局现场核查的“督办”信息实行全覆盖核查。

第十二条  省生态环境厅对市生态环境局及其派出机构的固定污染源自动监控管理工作开展情况进行督办。省级对市级的督办指标包括以下：

（一）报备退回率。指被省级退回的报备占已通过报备总数的比例。

（二）报备审核率。指已审核的报备数占报备总数比例。

（三）工单退回率。指被省级退回的工单占工单总数的比例。

（四）工单处理率。指省级对市级派发工单后，市生态环境局处理数占总派发数的比例。

（五）执法任务办结率。指市生态环境局已办结的执法任务占系统派发总任务的比例。

省生态环境厅依据督办管理工作的完成情况，按年度开展统计和通报工作。

市生态环境局应于每月10日之前，统计和分析上一月行政区域污染源自动监测数据异常处置工作情况，报省生态环境厅备案。

第十三条  省生态环境厅自行或委托市生态环境局每两年组织对辖区内固定污染源自动监控名单应纳尽纳、自动监测设备建设安装联网和运行维护、自动监测数据异常处置以及排污单位落实其他主体责任等情况开展一轮评估，评估结果作为全省生态环境保护执法大练兵的重要参考依据。

第十四条  省生态环境厅依据督办情况，视情况对市生态环境局及其派出机构采取以下措施：

（一）对督办工作开展不力或因自动监测数据异常、超标导致环境质量跨类别下降的市生态环境局进行通报，并在相关考核中扣减相应分值。

（二）对不依法查处甚至袒护包庇、帮助企业虚假标记以逃避监管，将依法依规追究监管人员失职渎职责任。

第十五条  本细则自印发之日起施行。《福建省污染源自动监控管理规定》（2008年9月修订）同步废止。
第十六条  本细则由福建省生态环境厅负责解释。在本细则实施期间，若法律、法规、规章、标准及国家和我省政策文件另有规定的，从其规定。
福建省生态环境厅办公室                 2023年7月13日印发
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